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EFECTOS DEL SISMO DE MARZO DE 1965 EN LOS TRANQUES DE
RELAVES DE EL COBRE·
Ricardo DOBRY"
RESUMEN
Se explico que es y como se construye usuolmente un tran­
que de re/aves de cobre. Se describe en particular }a histo­
ria de los tranques Re/ave Viejo, Relave Chico y Re/ave
Nuevo, en el pueblo de EI Cobre, aprovechando fotogralios
aereos y otros materiales gralicos, que muestran 10 situa­
cion antes y despues de 10 '0110 proelucido por el sismo. Se
plonteon los hipotesis de folio mas probob/es para el Re/a­
ve Viejo, y se uplica el estuelio de Meconica de Sue/os rea­
lizado para determinar los parometros necesarios. Se calcu­
Ian los factores de seguridad de 'los mecanismos de fa 110
propuestos, y se discuten: se concluye que la falla se produ­
jo debido a un deslizamiento 0 serie de deslizamientos del
talud frontal, 10 que permitio el vaciamiento del relave no
consolidado que ocupoba 10 parte central elel deposito. Se
discute el problema ele 10 estabi/ielael SIsmica ele los fran­
ques de relaves, y se hacen algunQs proposiciones.
INTRODUCCION
EL DOMINGO 28 DE MARZO de este afio, poco de spues de mediodia, se produjo a
127 km al noroeste de Santiago (cerca de La Ligua), un sismo que afecto prin­
c ipa Ime nre las provincias de Aconcagua, Valparaiso y Santiago. En la mina
EI Soldado, situada a unos 30 km del epicentro, dos de los tre s tranques de re­
laves cedieron, vaciando su contenido y arrasando parte del pueblo EI Cobre,
··Charla dictada el 23 de julio de 1965 eo Ia c:iudad de Coocepci6a.
··Ricardo Dobry. Jete Secci60 Mecaoica de Sue loa Laboracprio Zooal IDIEM Coocepcl60. lo.eoiero Ci·
vil, Maesuo eo In.enieria (Mednlca de Sue los).
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que s e encontraba a l pie del mayor de los tranques.
Posteriormente, e l material lIego en algunos minutos a la Carretera Pana­
me ricana, 12 km valle abajo, 10 que demuestra su gran fluidez. En total se
de rrumb ar on 2.400.000 rone lada s ",
EI njime ro de victimas fue de mas de 200 personas.
-
.
,
La intensidad del movimiento en el lugar fue2 algo mayor de VIII en la e s -
c a la internacional de 12 grados (Mercalli Modificada) y su durac Idn alcanzo
unos 100 se gundos.
Aparte de los ya mencionados, fallaron otros tranques de relaves en la zo­
na (no solo de cobre; tamb ie n de zinc, manganeso, calizas; etc.).Se sabe del
derrumbe de 8 tranques mas (mina EI Diablo, mina La Pata gua , mina Los Ma­
quis, mina El Cerrado, planta Bellavista, mina Hierro Viejo, mina La Africana,
mina Ramayana).
Se conocen tres tranques que sufrieron solo agrietamientos (mina Cerro
Blanco; tranque El'Sauce y planta Dos Amigos).,,4
Si agregamos los tres depositos de El Cobre , e l balance total, con Ia in­
formacion que disponemos,es: 10 tranques que fallaron y-4 que resistieron.
Sin embargo, y como los desbordes de material en EI Cobre fueron los ma­
yores, y los que causaron mas dafios , e l Gobierno se pee oc upe e s pe c Ia lme nre
de ellos. Nombro al efec ro una Ccm is Idn Inve s rigadore , -Ia que s e hizo as e so­
rar en los aspectos tecnicos por varios organismos. La parte de Mec anica de
Sue los fue encargada a IDIEM.
Otras instituciones que han aportado al estudio del problema son: Corpora­
cion de Fomento de la Produce ion (CORFO), Servicio de Minas del Estado,
Instituro de Geofisica y Sismologia, Instituto de Investigaciones Ge o log ic as ,
Fuerza Aerea de Chile (F ACH). Parte de la informacion a que haremos refe­
rencia hoy, asi como algunas de las fotos, provienen de esas fuentes.
El propos ire de e s ta charla e s dob le , Por una parte queremos describirles
a Uds. como se construyeron, como eran y que paso con los tranques de re Ia­
ve de EI Cobre. Como ejemplo de aplicaci6n de los metodos de Mecanica de
Suelos, vamos a explicarles la forma en que hicimos e l estudio y a que con­
c1usiones hemos llegado hasta ahora.
LOS TRANQUES DE RELAVES
En una exploeac ien de c obre , e l metal e s una fracc idn muy pequena del mi­
nerai que se extrae (en EI Soldado la ley es menor del 1%). Para' sep"arar e l
cobre s e usa e l metodo de Horac idn, en que los trozos de roca pasan primero
pa molinos que los reducen al tamafio de limos y arenas. Despues se agrega
abundante agua con reactivos quimicos apropiados, y se logra una susp�nsion
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en que e l material Inerte ae va al fondo, y e I cobre flota formando una espuma.
Esta espuma e s barrida hacia otros rec ip ie nees mediante un sistema de paletas.
La roca molida restante s e conoce con e l nombre de relave y constituye nor­
ma lme nte un de s perd ic io inutilizable.
En EI Soldado, habia que botar en alguna parte unas 2.000 toneladas dia­
rias de re lave s , No se podia vadarlas en los e s eeres , por danar los suelos
agricolas (Ia ley 10 proh ibe e xpre s ame nre ], Habia que acumular e I material, y
ade ma s instalar un sistema que permitiera recuperar por 10 menos parte del
agua para re inic iar el proceso de flotacion (e l agua e s escasa en esta zona).
Es re pr ob le mavque e s general en exp lotac Ione s mineras, ha tenido como so­
luc ion los tranques de re lave s , que s e e mple an tanto en Chile como en e l es­
tranjer o. En nuestro pais e l sistema se utiliza de sde comienzos de siglo.
Entonces, un tranque de relaves es un monton de desperdicios de roca mo­
Iid a , los que se depositan mediante dertas tecnicas. Estas persiguen dos ob­
jetivos basieos: recuperar e l agua y asegurar la estabilidad del deposito. EI
nombre de "tranque" es inadecuado y ha producido bastante confusion; si 10
continuamos usando e s solo porque se ha convertido en denominacion usual.
En 10 que s igue preferiremos dec Ir "Relave", expe e s ien esta de uso comun
en las minas y plantas.
EI relave se deposita par el metodo hidraulico, convertido en un verdadero
barr o que c orre par euber ias y canaletas, y va a caer cerca de los bordes del
deposito. Se busca asegurar asi que las arenas mas gruesas ysecas queden en
la parte de afuera, y los sue los mas finos y humedos sean anastrado. hacia
e l centro; se da a la superficie la inclinacion apropiada para tal fin. En la
parte central s e forma e ntonce s un charco en e l que sedimentan los materia­
le s finos (Fig. 6). De e s te charco se desagua parte del agua con un sistema de
camaras 0 chimeneas (Fig. 12). En e I Re lave Viejo de EI Cobre se recuperaba
aS1 alrededor del 60% del agua.
En la Fig. 1 se puede apreciar como se construian e l Relave Viejo y e l
CANOA DE MADERA PA·
RA VACIAR EL RELAVE
CHARCO CENTRAL DE SEDIMENTACION
ZONA EXTERIOR
Fill. 1. Forma d. con.trucclcin d. In R.laY•• VI.lo y Chico.
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Relave Chico. en El Cobre. A 10 largo del borde y a c lerta altura sobre el,
c orr ia una canoa de madera con agujeros en su fondo que permirfan la caida
del relave. Se puede aprec iar ramb ien la se parac idn entre la zona mas seca y
el charco central. Es esta zona mas seca, comprendida entre e l borde y el
charco, la que hac e las veces de muro de c onre nc idn del material interior.
Se gun otras tecnicas mas modernas, el relave pasa, antes de depositarse,
por centrifugadores Bamados ciclones, los que separan la arena gue s a de los
materiales finos; el vaciamiento s e hace ta mb ie n por separado, en Ia forma que
indica la Fig. 2. Asi se construia (y se construye) e l Relave Nuevo en El Co­
bre.
CAMARA 0 CHIMENEA OE DESAQliE
Fig. 2. Forma de construcclon del Relaye Nueyo.
En EI Cobre fallaron e l Relave Viejo y el Relave Nuevo. No 10 hizo e l Re­
lave Chico, que solo sufdo deslizamientos locales.
Antes de entrar en materia, permitanme agregar dos antecedentes mas.
No es esta la primera c ara s tr ofe producida en Chile por la falla sismica de
un tranque de relaves. En 1928, el tranque Barahona, de la mina El Teniente,
se rompi6 de spues de un temblor, vaciando 4.000.000 de toneladas sobre el
valle, y causando la muerte de 54 persona s ",
El otro antecedente es que hay uoa estructura de tierra que se parece mu­
cho a los tranques de relaves. Se trata de las presas de relleno hidraul ic o.
Estas presas, cuyo objeto e s embalsar agua, s e forman ta mb ie n por el metodo
b idra ul ic o ; hay durante la c ons truc c ion un charco central en e l que se d epo­
sitan los materiales que c onst iruiran el mic leo impermeable. En los primeros
NUClEO IMPERMEABLE
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Fig. 3. Presa de relleno hldraulico.
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anos de spues de construida, las zonas n:teriores de la presa deben .er capa­
ce s de contener e ste nudeo no consolidado que presiona sobre ellas. Se dene
bastante experiencia sobre e l comportamiento de las presas de reUeno hidrtiu­
lie 0" 7 y eUa pue de extrapolarse - con el debido criterio - al caso de los Re­
laves (Fig. 3).
LAS FALL AS EN 'EL COBRE
La depositacion de desperdicios minerales comenzo en El Cobre en los anos
1928-30. EI ritmo de esta acumulacion se puede apreciar eo la Fig. 4, en que
1930 1935 19010 19<15 1951) 1955 I� 1965
ANOS
Flg • .c. Producclon de relaye. en EI Cabre, anu 1930·1965.
aparece la produce Ion de relaves basta e l momento del sismo, de acuetdo a
datos eotregados por la Compaiiia. Se ve abi e l rapido aumento habido en los
ultimos anos, 10 que da como resultado que un elevado porcentaje del mate­
rial ex isrente tuv iera pocos anos de colocado.
En las Figs. 5, 6 y 7 se ban ordenado tres fotos aereas, que muesnan
grificamente e l desarrollo de los Relaves. En la Fig. 5, del aiio 1943, se apee­
ciao cuatro bloques principales y algunas terrazas mas bajas, los que eenre­
nian e I material acumulado hasta la fecba; cada uno de estos bloques tenia
su sistema de canoas independieote, 10 que permitia depositar eo uno u otro,
segun las oecesidades de la pe educc Ion, Eo la Fig. 6, del ano 1961, los tres
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Fig. 5. Foto aerea de 105 Relaye. de EI Cobre, tomada en 194310•
Fig. 6. Foto aerea tomada en 196110• p, planta de concentraclon de ml­
nerole.; C.F., concha de futbol; I, Igle.la; E, e.corla; A, Te­
rraza; B, parte ,uperior del Relaye; ZS, charco central; L, lepa­
racion entre 101 dOl terrazal del Relaye.
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Fig. 7. Foto o.r.a tomada .1 30 d. marzo d. 196510
y ••quema corr••pondl.nt••
(SCALA
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b loque s - de la izquierda en la foto anterior - se han juntado para formar e l
Re lave Viejo, y e l bloque de la derecha (Relave Chico) ha crecido indepen­
die nte me nte .
En esta foto de 1961 han aparecido ya las casas de EI Cobre, al pie del
talud Norte del Re lave Viejo; como no se construyeron mas habitaciones entre
1961 y 1965, e s ta fotografia reproduce bien la situacion del pueblo en e I ins­
tante del sismo. Bajo e l Re Iave Viejo se unian los e ateros EI Sauce y EI Co­
bre , y su curso despues de la union indica la d ire ce Idn del valle.
En marzo de 1965, la s upe rfic ie superior del Re lave Viejo se podia asimi­
lar a un cuadrado de 350s:350 metros, con una altura mas:ima s obre e l valle de
32-35 metros, desarroUada en ta lude s escalonados que daban lugar a terrazas
Ineerme d las , En d ic ie mbre de 1963 se comenzo a construir e l Re lave Nuevo,
quedaodo e l Re Iave Viejo como deposito aus:iliar, y abandonandose pracdca­
mente el Re lave Chico (e l dia del te rre moto e l Re lave Viejo e s taba en uso, y
tenia su charco ce ntra I),
En la Fig. 7 apare c e la s iruac ion final d e spue s del terremoto. Las casas
estan cubiertas hasta la cancha de futbol, y e l barro (color gris claro) vaciado
por e l Re lave Viejo se ha juntado con e l proveniente del Re Iave Nuevo (trian­
gulo a la derecha) para llenar e l valle. En e l Re lave Viejo ha desaparecido
una de las dos terrazas, con e l re troc e s o consiguiente del talud frontal, y se
ha vaciado toda la parte superior; del nivel inicial mas elevado que da solo
una herradura, que sirve de contorno - por atras y par los lados - a un gran
[SCAlA I· 2S 000
ANTES on SISMO ,...........,-
OESPUU OEl SIWO
Fig. 8. Tronque. de rei aves. Mina EI Cobre. E.quema topogra'ico gene,al�
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vacio central dejado por e l material que fluyo. EI Relave Chico aparece intac­
to.
En e l plano ropografico de la Fig. 8, aparece esquematizada la misma si­
tuac idn, La zona oc upada por eire lave se ha teiiido con un tono mas oscuro.
La Fig. 9 muestra e l Relave Viejo de sde e l cerro de atras. Se ve clara­
mente la herradura de contorno, el vacio central, y e l valle eub ierto de relave
hasta donde alcanza la vista.
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Eo la Fig. 10 e sta 1. fotografia de una
parte del talud frontal tal como quede , No­
te se la verticalidad de las parede s , asi
como su dis posicion en forma de anfitea­
tro ,
Durante e I trabajo de terreno, entra­
mos varias veces al hue c o central ya que
Fig. 11. Sistema de mesetas del
Relave Vieja •
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20 dias de s pues del sismo e l piso habia adquirido e ier ta consistencia. Lo
formaban varias mesetas practicamente borizontales (con una pequeiia indina­
cion hac ia el valle del ,2%), que se iban escalonando hacia e l valle (Fig. 8).
En la Fig. 11, tomada de frente al cerro, se puede apreciar parte del sistema
de me se ea s:
En las Figs. 12 y 13 se muestra la situacion en e I Relave Nuevo. En la
foto pue de verse e l sistema de chimeneas de recuperac Iec de agua. EI terra­
plen de contorno es posterior al terremoto, sin embargo, su localizacion repro­
duce bien la del rerraplen original arrasado por la avalancha.
La Fig. 13 e s un perfil obtenido dellevantamiento topografico.
En la Fig. 14 se ba. fotograiiado e l contacto del relaye y e l valle, muy
c erc a del pie del Relave Viejo. Puede apreciarse la verticalidad del borde; e l
material era en e sta zona arena mas gruesa y seca, proveniente de las partes
exteriores del tranque.
Entre los Relaves Nuevo y Viejo habia un puente de madera que permida
e l cruc e s obre e l estero EI Sauce. En la Fig. 15 se ve e l estado en que que­
do de s pue s de la avalancha. Apilados contra el cerro se distinguen e l tablero
y otros restos.
Fig. 14. limite del rei ave en el vall •.
Fig. 15. R,.to. d.1 puent. d••truldo
par .1 r.lav••
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Fig. 16. Sistema de terrazas del Re·
lave Chico.
Finalmente, en la Fig. 16 est. la foto del sistema de taludes y terrazas
del Re lave Chico. En la cuspide se alcanza aver la canoa de de pos itac Ien,
ESTUDIO E INTERPRETACION
Con esto ya t ie ne n Uds, una idea de 10 que paso en El Cobre , El problema es:
,por que paso? tpor que falIaron e l Relave Viejo y e l Nuevo? ,por que no fa-
110 e l Re lave Chico? Para e l futuro, ,es pos ib le e s tud iar y definir e l grado de
estabilidad sismica de un deposito de e s te tipo?
,
Comencemos por e I Relave Nuevo. Es e l e a s o mas sencilIo, ya que hubo
varios testigos presenciales. Se trataba de material de menos de un afio y me­
dio de de pc s irac ion, no consolidado y muy hume do. Las vibraciones y los im­
pactos poseen la propiedad de Iic uar e s t os suelos, con 10 que elIos pasan al
estado de Hquido viscoso. Este fe nome no se produjo en el Relave Nuevo, con
e l aume nro consiguiente de la presion sobre el terraplen exterior de arena.
Tal presion, se superpuso a las ace Ierac ione s sismicas horizontales, y quizas
se sumo al impacto de olas que el mismo temblor pue de haber inducido en la
laguna de relave licuado; todo e s to r omp io e l terraplen, abriendo un boquete
en e l vertice del tr ia ng a lc (Fig. 7). Por e s ta brecha se precipito el barro, el
que e s ca lo 8 metros de altura en e l cerro de enfrente, reboto en eI y siguio
valle abajo. La erosion y la presion del Hquido ampliaron rapidamente el bo­
que re , con 10 que todo el relave termine por ir se (500.000 toneladas).
Todo s uc ed io durante el temblor mismo.
Respecto a la forma c ion de olas, un testigo afirmo haber visto saltar co­
lumnas de Hquido a algunos metros de altura.
En e l Relave Viejo, e l problema no es tan simple. Nadie vio e xacra me nte
10 que paso, debido a que e l movimiento Ieva nt e gran cantidad de polvo s e c o
de la c os tra superior, y la visibilidad s e inrerrump io te mpora lme nre , Lo que
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si esta claro es que todo se produjo, tal como en el Nuevo, durante el terremo-
.
to 0 inmediatamente de spue s de H.
Pero dada la forma en que que dd e I Relave, 10 que sabemos sobre su bis­
toria y las declaraciones de testigos de aspectos pardales, fue posible e le­
gir un numero razonablemente limitado de hipotesis de falla, y uabajar COD
elIas.
En la Fig. 17 apareceD las hipotesis. En A) se supone que las fuerzas
sismicas de inercia provocaron un deslizamiento en e I talud frontal, el que se
propage hacia atras a traves de una serie de deslizamientos, basta cortar la
zona no consolidada (achurada en la figural. La hipotesis B) supone que la
presion del material interior, licuado por e l sismo, se agrego a la fuerza de
inercia para cizallar horizontalmente e l talud. La hipotesis C) supone UD des­
lizamiento hada adentro de las arenas re s is re ate s , por lieuacioD del material
A)
B)
C)
'II
'II
,
.. y,"..... , __ " R------
D)
Fig. 17. Hlpot•• I. d. falla. aW, fu.raa si.mlca d. In.rcla; W, p.to; P,
pr•• lon d.1 r.lav. IIcuado; R, r•• I.t.ncla 01 claaU •.
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no consolidado; esta no e s propiamente una b ipote s is de falla, pero no hay
duda que un deslizamiento de este tipo habria facHitado la acc idn de otros me­
canismos, posibilitando e I vaciamiento
30 Sl �ORCENTA� DE FIN�� del contenido. La hipdte s is D) es la
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Fig. 18 Varlaclon del" de particulu me­
nore. que 0,074 mm, con la profun­
dldod. Sondoje 2.
misma A), pero suponiendo que hubo
un solo deslizamiento, e l que alcanzo
a la zona no consolidada.
Dejemos para mas ade lante una dis­
cus idn sobre la aplicabHidad de estos
modelos. Es previa la pre se ntac ion de
algunos datos, que obtuvimos de una
serie de muestreos y pruebas de labo­
ratorio. Estudiamos no solo e l Relave
Viejo, que hab ia desaparecido en par­
te, sino sobre todo e l Relave Chico,
bas and onos en que la historia de am­
bos depositos era muy similar.
EI e s tud io de terreno Inc Iuyo t
a) 3 sondajes: 1 en e l Relave Vie­
jo (S-l), y 2 en e l Relave Chico
(S-2 cerca del borde, S-3 en e l
centro).
b) Toma de muestras en las e s­
carpas de la herradura y en las
me se ta s interiores del Relave
Vie jo.
c) Toma de muestras a poca pro­
fundidad en e l Relave Chico, en
pozos excavados en la costra
superior, y a distancias varia­
bles del borde.
A las muestras se le s hizo:
Pruebas de c Ias if ic ac ion , inc1uso
de granulometria fina.
Mediciones de su densidad de colo­
cac ion y densidad relativa.
Pruebas de c onao l idac ion,
Pruebas de permeabilidad, incluso
al material del cerro.
Ensayes de e ompre s ion simple y
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triaxial, e s ea ultima para conocer la cohesion y e l lingulo de friccion interna
de Ia zona exterior resistente.
En Ia Fig. 18 se ve la variacion con la profundidad del porcentaje de par­
ticulas de tamano menor que 0,074 mm, en las muestras de S-2.
En Ia Fig. 19 se han dibujado las capas de eec tadaa por S;-3 (Relave Chi-
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co). Hasta los 4,60 m hay una costra de relave duro y reseco; d e spue s, basta
los 11,60 m,encontramos el relave poco consolidado; entre los 11,60 y los
14,45 e s ra e I relave mas antiguo, ya totalmente consolidado por e l peso de
los estratos superiores; y, finalmente, bajo los 14,45 m aparece la grava arei-
110sa del cerro. A la derecha de la misma figura s e campara la humedad de las
muestras (linea lIenal can su limite liquido (linea de trazos).
En el Relave Chico, entonces, el estrato poco consolidado tenia un espesor
de 7 m. En el Relave Viejo, a partir de la profundidad del vado central dejado
par el material, le podemos suponer un e spe s or de unos 10 m, que adoptamos
como valor de calculo. Fue e s ta capa la que se Iic ud (quizas solo en parte an­
tes de la falla, y totalmente durante ella), y s e vaeio sabre e l valle, arrastran­
do sobre s I los pedazos de la costra reseca superior. Hay una cantidad de ma­
nifestaciones de este proceso de licuaci6n, que muestran como e l re lave "hir­
vi6" (en sentido figurado), al liberar las grandes presiones de poro acumula­
das en su interior. Las fotografias de las Figs. 20, 21 y 22 son e Ioc ue nte s en
e se sentido.
Fig. 20. Manlfe.taciones de licuacion en 10.
meutal del Relave Viejo.
Fig. 21. Manlfeltaclones de IIcuaclon en 10.
meutal del Relave Viejo.
En la Fig. 23 se ha dibujado la variaci6n del porcentaje de particulas arc i­
llosas (menores que 0,005 mm) can Ia distancia al borde del Relave Chico Se
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10 que nos reduciria e l factor de seguridad a la mitad, en caso que la superfi­
c ie potencial de falla coincidiera con una capa de e ste limo. Si observamos la
Fig. 27 captaremos hasta que punto la esttatificacion horizontal era una ca­
racteristica de la masa del tranque. Estas capas, de espesores muy variables,
fueron produc ro de la forma de de pos itac ien y de las discontiouidades del pro-
ceso.
Otro dato que debemos delinir e s la presion del material central, sabre las
arenas e xter iore s , La asimilamos a una presion de suelos activa, en que e I
cp del material que presiona pue de variar entre 0 (licuacion total) y 2811 (este
ultimo va Iorj elegido por e l numero de golpes de cuchara normal registrado du­
rante S-3, y por coincidir bien con las presiones medidas en nudeos de presas
de relleno h idraufie o"), En los factores de seguridad de la Tabla I, se ha s u­
puesto Iic uac Idn total.
En cuanto a la ace Ierac ion sismica horizontal de calculo, e l Instituto de
Geofisica y Sismologia registro en Santiago un valor maximo de 0,18g. Consi­
derando que EI Cobre estaba mucho mas cere a del epicentro, nos pareci6 que
0,2g y 0,3g eran estimaciones razonables.
En la Tabla I se resumen los factores de seguridad calculados para cada
hipdee s is de falla. Estos factores de seguridad no son los minimo. posibles,
ya que en las hip6tesis A) y D) no se efectuaron varios tanteos; simplemente
se e l ig io un arco de circunferencia y se calculo con H, usando e l metodo sue­
co'. Los valores de cp son los obtenidos de las pruebas triaxiales, ya que se
sabe, por las experiencias Inde pe nd ie nte s de Savchenko y Mogami, que su mag­
nitud no varia mayormente dentro del rango de ac e lerae ione s cons iderado",
TABLA I
F ACTORES DE SEGURIDAD PARA LAS HIPOTESIS DE FALLA DE LA FIGURA 17
B)
Hipotesis A) cp .. 40,31 cp= 18,61 D)
a",o
(caso estatico) 2,2 4,5 1,76 2,2
a= 0,2 1,45 2,17 0,86 1,40
a .. 0,3 1,25 1,79 0,71 1,19
Del examen de la Tabla I, vemos que el mecanismo B) habria podido provo­
car Ia falla s i hubiera existido una capa limosa de debilidad que cruzara toda
la zona re s is tente (35 m). Ello me parece muy dificil; cre o si que era posible
tal capa limosa, ocupando una fracdon de la Iong itud total de la superficie de
c iaa l le . En este ultimo caso las tres hipotesi. nos darian factores de seguridad
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similares entre s l , y cercanos a la unidad, siendo algo mayores los de Ia hipo­
t e s i s B). Entonces Ia Tabla I no nos da una respuesta definitiva. Nos dice, s I,
que cualquiera de los mecanismos propuestos pudo haber pr ovoc ad o la falla,
siendo e l B) mas improbable.
Pienso que la falla se produjo por un deslizamiento del talud en la forma in­
dicada por las hipore s is A) 0 D). Confirman e s ta idea otros he c hos t
a) EI e s rud io de la morfologia final del relave en el valle lleva a s upone r
que primero se fue tod o el talud y de s pue s el material licuado mas fino,
y no al re ve s".
b) No hay nada en la h ipore s i s B que nos explique por que el Re lave Chico
no se fue . En cambio, en las otra s dos hipote s i s tenemos diferencias
decisivas en: la mayor altura del Relave Viejo, y la menor altura de su
terraza inte rme d ia ,
c) El deslizamiento del talud frontal parece ser un mecanismo usual de fa­
lla sismica de los Relaves. En los otros tranques que sufrieron e I sismo
de marzo, varios fallaron evidentemente en esta forma, y las gr ie tas en
El Sauce indicaban el comienzo de una rotura similar. De los tranques
que no faHaron, uno tenia un muro de c onte nc ion de e nr oc am ie nro (Cerro
Blanco), otro tenia terrazas altas que 10 defendian (Relave Chico de EI
Cobre) y e I tercero era de peque fia altura (Dos Amigos)4.
La idea del de s Iiz a m ie neo del talud frontal fue enunciada originalmente por
los Sre s , Aliste y Moraga, del In st itut o de Investigaciones Geologicas1•o
La hipote s is C) no e s calculable, y pienso pue d e haberse pr oduc id o como
factor accesorio de la falla. Que no s e trata de una e s pe c u lac ion te or ic a , 10
demuestran los casos de la presa de re Ile no h idra u l ic o Fort Peck1\ y del Re­
lave Barahona",
La d is c us ion anterior t ie ne , desde luego, var ia s de f ic ie nc ia s , Aparte de
aque Ila s inherentes a trabajar con a na l is is e s tat ic os , no hemos considerado
e l posible aumento de las presiones de poro en la superficie de falla, y la
eventual existencia de debilidades cerca de I pie del ta Iud ,
Sin desconocer estas y otras imprecisiones, creo que era la unica forma
simple y numer ic a de acercarnos al problema. Por 10 d e ma s , casi todos los
supuestos hechos, incluso el haber us ad o el mayor valor de ¢ que daban los
ensayes, nos han conducido a valores que son c ota s superiores de los facto­
res de seguridad r e a le s ,
LA ESTABILIDAD SISMICA DE LOS TRANQUES DE RELAVES
A la luz de la experiencia del Relave Barahona, y de los Relaves afec tad os
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por e l sismo de marzo, 10 mas probable es que los tranques esistentes sigan
fallando con los temblores fuertes. La posibilidad de estudiar y garantizar la
estabilidad sismica de un Relave ex late ate es remota, por una razon: incluso
un e s rud io completo de Mecanica de Sue los podria no detectar detalles menores
de c ons truc c ion capaces de causar la falla (capa horizontal de debilidad, zona
debil a I pie del talud, etc.). A 10 que si puede ayudar un estudio de est. natu­
raleza e s a estimar la peligrosidad de una falla eventual, al descubrir las di·
mensiones y caracteristicas de la capa no consolidada.
Una c ue s t idn interesante que esta planteada e s e l tiempo durante e l cual
un Relave abandonado sigue s ie nd o susceptible de licuarse, y fluir distanci.s
. ... - _.
grandes. En e l Re lave Chico de EI Cobre habia material depositado por 10 me-
nos 7 afios atras, y que no se consolidaba todavia.
La mas recomendable para los Relaves ex is te.nre s , e s definir una "zona
critica" a su pie y hasta una c ierra distaneia valle abajo, y evacuar de ahi
toda vivienda humana. La extension de esta "zona critica", que estaria de­
terminada par las dimensiones, granulometria y humedad del relave no conso­
lid ado , asi como por la topograHa del valle, podria calcularse aprovechando
los datos de EI Cobre, Barahona y otros tranques, y por la realizacion de al­
gunos estudios y experiencias destinadas a tal fin (p.e j, usando modelos).
Otra cosa son los Relaves que aun no han comenzado a construirse, y que
parece se seguiran construyendo a falta de orra solucion economica. Hay e ier­
tas recomendaciones que parecen desprenderse de la es:periencia disponible:
a) Debe haber una s e parac idn clara entre la parte exrer ior resistente, y e l
rnic leo no consolidado. La zona resistente sera normalmente un ,erraplen, d i­
s e fiad o de modo que pueda resistir la presion del mic le o totalmente licuado.
Para Ia construcci6n de esta zona resistente puede usarse parte del mismo
re Iave .
b) La parte r e s is te nte debe construirse tomando precauciones especiales
que impidan Ia formac ien de superficies de debilidad.
c) La parte resistente debe quedar en todos sus puntos sobre la napa de
agua. Si no, s e corre e l peligro de Hcuac ldn , 0 a 10 menos de elevaeion de la
presion de poro durante e l movimiento.
d) La compec tac ion de la parte resistente e s aItamente recomendable, aun­
que no parece ser realizable en forma e c ouem ic a,
Las precauciones anteriores no aseguran la estabilidad sismica del Relave,
pero disminuyen su probabilidad de falla. A este respecto, no debemos olvi­
dar que los embalses de tierra han tenido buen comportamiento ante los sis­
mos, siendo e l mime ro de desastres sorprendentemente bajo 12; esto a pesar
de que las presas se d isefian con factores de seguridad pequenos (1,5). Si la
parte resistente de un Relave es un rerraplen, este jugara respecto al material
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licuado e l mismo pape l que e l emba lse respecto al agua; la unica diferencia
estara en las diversas densidades de ambos liquidos.
Las consideraciones anteriores no buscan de modo alguno reemplazar un
estudio a fondo de estos problemas. De s de lue go , es imprescindible apr ove­
char al maximo la experiencia de este sismo, estudiando con mas de ta Ile e l
comportamiento de todos los Relaves de la zona�
Ademais, no hay que olvidar que 10 sucedido en EI Cobre es un problema
de Dinamica de Sue los. En Chile tenemos muchos problemas de Dinamica de
Suelos, que afloran espectacularmente cada vez que hay un terremoto. Todos
ellos estan relacionados entre s I, y los tranques de relaves no son una e xc e p­
cion. Asimilar 10 que se sabe en e I extranjero sobre estos temas, y, sobre
todo, investigar aqul, es una tarea inmediata.
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EFF ECT OF THE EARTHQUAKE OF MARCH 1965 IN THE
TAILINGS DAMS AT EL COIRE, CHILE
SUMMARY:
It is explained how a tailings dam (Re/ave) is built. The histories 01 Re/ave
Viejo, Relave Chico and Relave Nuevo are presented through aerial photo­
graphs and drawings showing how they were belore the earthquake and what
became 01 them alterwards. The more likely failure hypothesis are stated lor
Relave Viejo and the safety factors for each 01 them are figured out and dis­
cussed: the conclusion is that the failure was due to a simple or progressive
slides of the front slope allowing the unconsolidated residue, located at the
center of the embankment to outllow. Finally the stability of this type olli/l
with regard to seismic motion is analysed and some propositions are made.
